Drustvo sa ograniéenom odgovornoscu
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MESTEN 157
Mg

7jc potpisnik EA MLA sporazuma

Sifra uzorka:
| TN

uu.

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU

; . VHS5064/05
Redni broj protokola 5064
Veza Ugovor
Vlasnik uzorka JP YODOVOD I KANALIZACIJA NIKSIC NIKSIC
Naruéilac ispitivanja JP VODOVOD I KANALIZACIJA NIKSIC NIKSIC
Uvoznik/zastupnik
PODACI O MATERIJALU - UZORKU PODACI O UZORKOVANJU
Naziv uzorka Voda za pice hlorisana Datum 07.10.2024
Pakovanje ambalaza po standardima Mjesto Voda iz esme toalet-OS "Milija Nikéevi¢"Klicevo
Niksi¢
Ukupna koli¢ina Jedinica mjere Uzorkovao Obrad Popovié-Ovlaiéena lica iz 1JZCG-Ugovor
Metode uzorkovanja MEST EN ISO 19458:2013

Datum proizvodnje Rok upotrebe

REZULTATI TERENSKIH ISPITIVANJA

MEST ISO 5667-5:2020
Plan uzorkovanja Q4.7.3.07/ 07.10.2024

Maksimalno dopustena

Red. Jedinica Nadena
broj  Parametri ispitivanja mjere vrijednost koncentracija Metoda
I Slobodni hlor na terenu T meh 0.31 0.5 USEPA DPD method 8021
2 Temperatura na terenu - voda za pice °C 17 25 SRPS H.Z1.106:1970
3 Temperatura na terenu - vazduh 8¢ 22 SRPS 11.Z1.106:1970
4 Temperatura transporta uzorka 20 4 | SRPS H.Z1.106:1970

VRSTA ANALIZE Fizi¢ko - hemijska - Osnovna analiza (A) hlorisana

MikrobioloSka - Osnovna analiza (A) hlorisana
Datum prijema 07.10.2024 Datum izdavanja izvjestaja 17.10.2024
Struéno misljenje*: Na osnovu rezultata terenskih i laboratorijskih ispitivanja i struénog razmatranja, dostavljeni uzorak vode za pice je
ZDRAVSTVENO NEISPRAVAN u odnosu na zahtjeve ¢lana 5 i ¢lana 7 Zakona o obezbjedivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu (
“Sl.list CG” br 80/17 ). kao i zahtjeve: Pravilnika o parametrima, provjeri usaglasenosti, metodama, na¢inu, obimu analiza i sprovodenju monitoringa
zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku upotrebu ("SI, list CG", br. 64/18 i 101/21), zbog povecane mutnoce

Za Nacelnik Qdjeljenija za Zivotnu sredinu i
ww.Bordavic'. mrse; figd.
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208329 Mr Zorica Dordevic. spec. Higijene
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208329 Mr Zorica Dordevié, spec. Higijene \ 2 /:
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Prilog
| REZULTATIISPITIVANIA Q4.72.04 03 RSl C1 et
2 REZULTATIISPITIVANIA Q4.7.2.01.02 ' :

1ZJAVA
| Rezultati ispitivanja se odnose samo ria ispitane uzorke, onakve kakvi su primljeni

2 TInstitut je odgovoran za sve podatke iskazanc u izvjedtaju, osim za podatke dobijene od korisnika

1 lzvjedta) se ne smije umnoZavali izuzev u cjclosti, bez saplasnosti Instituta za javno zdravlje Cme Gore
tut za javno zdravlje Cme Gores u tekstu deklaracije 1 u reklamne svrhe, bez saglasnosti Instituta

4. Zabranjeno je isti imena »inst
5 Kada laboratorija izdaje 1zzavu o usaglasenost, ]Jrll'n_l?ﬂjl-ljt‘ se pravilo edluéivanja koje je opisano u Uputstvi o usaglasenosti sa aspekta pravila odlugivanja Q3. CHEUP.02

*Van obima akreditacije
Oznaka: Q4.7.8.02  Verzja | O vaiod 19092022 ¢



INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE CRNE GORE
CENTAR ZA MEDICINSKU MIKROBIOLOGIJU
Odjeljenje za sanitarnu mikrobiologiju

Lahoratorija za ispitivanje voda

L L
g

REZULTATI ISPITIVANJA Q4.7.2.04.03

1/1

ATCG je potpisnik EA MLA sporazuma
Sifra uzorka:

LT

VH35064/05

Naziv uzorka

Voda za pice hlorisana

Natin pakovanja _ ambalaZa po standardima

Redni broj protokola 1-6531 Qs

 Vrsta analize Osnovna analiza (A) hlorisana o o
Datum prijema uzorka 07.10.2024 16:54
Datum pocetka analize 07.10.2024 i & -
Datum zavr3etka analize 10.10.2024

Metode uzorkovanja | MEST EN ISO 19458:2013

Montenegro standard
- Metoda definisanog supstrata - MPN tehnika

MIKROBIOLOSKA ISPITIVANJA

Metode ispitivanja

Red Jedinica Ref.

. Parametri ispitivanja mjere (ml) vrijednost Rezultat ispitivanja Metoda ispitivanja
| Escherichiacoli 100 ml 0 0 MEST EN ISO 9308-2:2016
2 Ukupni koliformi 100m 0 0 ' MEST EN ISO 9308-2:2016
3 Enterococcus spp. 100ml 0 0 " Enterolert DW*

4 Pseudomonas aeruginosa 100ml 0 0 " Pseudolert*
5 Aerobni mikroorganizmi ( 22°C) Iml 100 0 | MEST EN ISO 6222:2016
6  Aerobni mikroorganizmi ( 37°C) 1 ml 20 0 ' MEST EN ISO 6222:2016

1ZJAVA O USAGLASENOSTI
Rezultati ispitivanih parametara su

USAGLASENI sa uslovima Priloga 1, Pravilnika o parametrima, provjeri

usaglaSenosti, metodama, nacinu, obimu analiza i sprovodenju monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku

upotrebu (Sluzbeni list Crne Gore, br. 64/2018 i br. 101/2021).

ANALIZU 1ZVRSI0+ NACELNIK ODRJEEIENJA
Lj ¢, dr med. Lj " dr med.
mikroky 2 53 pa o sitologliom —zix{\zm‘i szitologliom

(/¢ .1437
210471 dr Ljubica Terié

) ¢ -143T

210471 dr Ljubica Teri¢

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak,
lzvjedtaj se ne smije umnoZavati izuzev u cjelosti, bez saglasnosti Instituta za javno zdravlje Crne Gore.
* Van obima akreditacije.  Verzija 1.0 vazi od 19.09.2022 g

14.10.2024 09:11
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INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVILJE
CENTAR ZA HIGIJENU | ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU
Odjeljenje za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
Laboratorija za ispitivanje voda, vazduha, zemljista i radioaktivnosti

ATCG je potpisnik EA MLA sporazuma

Sifra uzorka:

REZULTATI ISPITIVANJA Q4.7.2.01.02 AORACROOS T
VH3064/05
' Naziv uzorka ' Voda za piée hlorisana |
Vrsta analize _ Osnovna analiza (A) hlorisana R |
Datum prijema uzorka 07.10.2024 15:12
Datum pocetka analize 08.10.2024 E v
- Datum zavrSetka analize 12.10.2024 12:06 B
Metode uzorkovanja MEST ISO 5667-5:2020 §
_ FIZICKA, FIZICKO-HEMIJSKA I HEMIJSKA ISPITIVANJA
Red. Jedinica Nadena Maksimalno dopustena Metoda
broj Parametri ispitivanja mjere vrijednost koncentracija
 Fizicko-hemijski parametri | _
1 Temperatura u laboratoriji € 20.0 +1 25 P-IV-1
2 Boja " °Co-Pt skale <5 20 P-IV-5-B*
3 Miris ' / ' bez bez P-IV-2*
4 Ukus ' / bez -l P-lV-3*
5  Mumoéa NTU 4.01 £0.56 10| 1S07027-1:2016
6  Elektroliticka provodljivost uS/em 262 £11 2500 EPA 120.1
7  Koncentracija vodonikovih jona : pH 7.68 £0.04 6.5-9.5 MEST ISO 10523:2013
Hemijski parametri |
8  Oksidabilnost mg/| 4.48 +0.79 50 P-1V-9a
9 Slobodni hlor (CI2) mg/l 0.10 £0.006 0.2-0.50, MEST EN ISO 7393-
. | 12:2019
Anjoni i katjoni | | |
10 Hioridi (CI) C omgh | 22001 | 250 MEST ISO 10304-1:2012
11 Nitriti (NO2) j mg/| <0.10 ! 0.50, MEST ISO 10304-1:2012,
12 Nitrati (NO3) O omgd 2.512024 | 50.0] MEST ISO 10304-1:2012
13 Fluoridi (F) mg/l <0.020 1.5 MEST ISO 10304-1:2012
" 14 Amonijak (NH4) NH4mg/l <0.05 050 P-V-2/B*
'Sadrzaj metala ] .
15 Gvozde g/l 171 £16 200 1SO 11885:2007
16 Mangan ug/l 2+0.1 50| 1SO 11885:2007

14.10.2024 09:11



INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLIE
CRNE GORE

CENTAR ZA HIGIIENU | ZDRAVSTVENU EKOLOGIIU ATCG B
81000 Podgorica, Dzona Dzeksona bb P 5{
!

tel./fax: 020/235 441, www.ijzcg.me .
’ ATCG je potpismik EA MLA sporazuma

Sifra uzorka:
LT

VH5063/05

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU

Redni broj protokola 5063

Veza Ugovor
Vlasnik uzorka JP VODOVOD I KANALIZACIJA NIKSIC NIKSIC

Narugilac ispitivanja JP VODOVOD I KANALIZACIJA NIKSIC NIKSIC

Uvoznik/zastupnik

PODACI O MATERIJALU - UZORKU PODACI O UZORKOVANJU

07.10.2024

Naziv uzorka Voda za pice hlorisana Daturmn
Pakovanje ambalaZa po standardima Mjesto Voda iz ¢esme toalet-OS "Mileva Lalatovié
Lajovi¢" Niksic
Uzorkovao Obrad Popovic-Ovladcéena lica iz 11ZCG-Ugovor

Jedinica mjere

Ukupna koli¢ina
Metode uzorkovanja MEST EN SO 19458:2013

Datum proizvodnje Rok upotrebe

REZULTATI TERENSKIH ISPITIVANJA

MEST IS0 5667-5:2020
Plan uzorkovanja Q4.7.3.07/ 07.10.2024

Maksimalno dopustena

Red. Jedinica Nadena
broj  Parametri ispitivanja mjere vrijednost koncentracija Metoda
1 Slobodni hlor na terenu mg/l 031 0.5 USEPA DPD method 8021
2 Temperatura na terenu - voda za pice %€ 16.8 25 SRPS H.Z1.106:1970
3 Temperatura na terenu - vazduh %© 22 SRPS H.Z1.106:1970
4 Temperatura transporia uzorka s 0 ' + SRPS H.Z1.106:1970

VRSTA ANALIZE Fizitko - hemijska - Osnovna analiza (A) hlorisana

MikrobioloSka - Osnovna analiza (A) hlorisana
Datum prijema 07.10.2024 Datum izdavanja izvje3taja 17.10.2024

Stru¢no misljenje*: Na osnovu rezultata terenskih i laboratorijskih ispitivanja i struénog razmatranja, dostavljeni uzorak vode za pice je
ZDRAVSTVENO NEISPRAVAN u odnosu na zahtjeve Clana 5 i ¢lana 7 Zakona o obezbjedivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu (
“S1.list CG” br 80/17 ). kao i zahtjeve: Pravilnika o parametrima, provjeri usaglaSenosti, metodama, natinu, obimu analiza i sprovodenju monitoringa

zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku upotrebu ("SL list CG", br. 64/18 i 101/21), zbog povecane mutnoce.

Za N;iét;{!'{ik: Qdjeljenja za zivotnu sredinu i

sdraddigordevic, mrse. msd.

nigijEna

Za Sef Odsjeka 7a vode #a Laboratorijom
za bukzbrica Dordevi¢, mrse. med,
by
208329 Mr Zorica Dordevié, spec. Higijene

C - 1464

Prilog:
| REZULTATTISPITIVANIA Q4.7.2.04.03
2 REZULTATI ISPITIVANIA Q4.7.2.01 02

TZIAVA
| Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitane uzorke, onakve kakvi su primljeni

2 Institut je odgovoran za sve podatke iskazanc u izvjeitaju, osim za podstke dobijene od konsnika
3. lzvjesta) se ne smije umnoZavati izuzev u cjelosti, bez saglasnosti Instituta za javno zdravlje Cme Gore
4. Zabranjeno je isticanje imena wlnstitut za javio zdravije Cme Gores u tekstu deklaracije i u reklamne svihe, bez saglasnosti Instituta

5. Kada laboratorija izdaje izjavu o usaglagenosti, pimjenjuje se pravilo odludivanja koje je opisano u Uputstvu o usagladenost sa aspekta pravila odluéivanya Q3.C {E.UP.02,

*Van obima skreditacije
Oznaka; 34,7802  Verzija 1.0 vazi od 19092022 ¢



INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE CRNE GORE
CENTAR ZA MEDICINSKU MIKROBIOLOGIJU

Odjeljenje za sanitarnu mikrobiologiju ATCG
Laboratorija za ispitivanje voda L1142
ATCG je potpisnik EA MLA sporazuma
' Sifra uzorka:
REZULTATI ISPITIVANJA Q4.7.2.04.03 1
VH3063/05
_ N?fi__‘" @rka ~ Vodaza piée hlorisana - N - - —l
Nacin pakovanja ambalaza po standardima i -
Redni broj protokola 1-6530 B
Vrsta analize Osnovna analiza (A) hlorisana ) ]
Datum prijema uzorka 07.10.2024 16:53
Datum pocetka analize 07.102024 -
Datum zavrietka analize 10.10.2024 - i

' Metode uzorkovanja | MEST EN ISO 19458:2013
Metode ispitivanja Montenegro standard
 Metoda definisanog supstrata - MPN tehnika

MIKROBIOLOSKA ISPITIVANJA

Red Jedinica | Ref. |

. Parametri ispitivanja mjere (ml) vrijednost| Rezultat ispitivanja Metoda ispitivanja
1 Escherichia coli 100 mli 0 0 MEST EN ISO 9308-2:2016
2 Ukupni koliformi S 100m 0 0 - MEST EN I1SO 9308-2:2016
3 Enterococcus spp. C100ml 0 0 " Enterolert DW*
4 Pseudomonas aeruginosa S 100ml 0 0 * Pseudolert*
5 Aerobni mikroorganizmi ( 22°C) ~iml 100 0 . MEST EN IS0 6222:2016
6  Aerobni mikroorganizmi ( 37°C) CoIml 20 0 - MEST EN 180 6222:2016

IZJAVA O USAGLASENOSTI
Rezultati ispitivanih parametara su USAGLASENI sa uslovima Priloga 1. Pravilnika o parametrima, provjeri
usagladenosti, metodama, nacinu, obimu analiza i sprovodenju monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku
upotrebu (Sluzbeni list Crne Gore, br. 64/2018 i br. 101/2021).

ANALIZU 1ZVRSK) NACELNIK ODJELIENJA

Ljubi ¢ dr med. Lj . dr med.
ko a g pocn sitofoglijom .,M_mpip}j 2 54 pacoritologtiom
G -143 U g o1437

210471 dr Ljubica Teri¢ 210471 dr Ljubica Teri¢

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.
lzvjedtaj se ne smije umnozavati izuzev u cjelosti, bez saglasnosti Instituta za javno zdravlje Crne Gore.
* Van obima akreditacije.  Verzija 1.0 vazi od 19.09.2022.g

14.10.2024 09:10



1'/3

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE
CENTAR ZA HIGIJENU 1 ZDRAVSTVENU EKOLOGIIU
Odjeljenje za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
Laboratorija za ispitivanje voda, vazduha, zemljista { radioaktivnosti

ATCG je potpisnik EA MLA sporazuma
Sifra uzorka:

REZULTATI ISPITIVANJA Q4.7.2.01.02 M
VH5063/05
Naziv uzorka Voda za pice hlorisana |
Vrsta analize Osnovna analiza (A) hlorisana VN NSO THS N G
Datum prijema uzorka 07.10.202415:12 g oy N
Datum pocetka analize 08.10.2024 n : .
" Datum zavrietka analize 12.10.2024 12:06 : o
Metode uzorkovanja MEST ISO 5667-5:2020
FIZICKA, FIZI('IKO_-HEMIJSKA I HEMILJSKA ISPITIVANJA
Red. Jedinica Nadena Maksimalno dopustena Metoda
broj Parametri ispitivanja mjere vrijednost koncentracija
' Fizicko-hemijski parametri _ _
1 Temperatura u laboratoriji b 20.0 +1 25| P-1V-1
2 Boja | °Co-Pt skale <5 ' 200 P-1V-5-B*
3 Miris ' / bez ' bez| P-IV-2*
4 Ukus / ' bez - - P-Iv-3*
5 Mutnoca NTU  3.5220.49 1.0 1S07027-1:2016
6  Elektrolititka provodljivost pSlem 260411 2500 EPA 120.1
7 Koncentracija vodonikovih jona ' pH 7.68+0.04 6.5»9.5: MEST ISO 10523:2013
'Hemijski parametri _
8  Oksidabilnost mg/l 4.48 =0.79 5.0/ P-1V-9a
9 Slobodni hlor (CI2) mgl 0202001 0.2-0.50 MEST EN ISO 7393-
2:2019
Anjoni i katjoni | | | o
10 Hloridi (Cl) mg/l 1.7 0.1 250 MEST 1SO 10304-1:2012
11 Nitriti (NO2) mgl | <010 050 MEST ISO 10304-1:2012
12 Nitrati (NO3) mg/l | L06+0.1 50.0 MEST ISO 10304-1:2012
13 Fluoridi (F) mg/| . <0.020 ' 1.5, MEST ISO 10304-1:2012
14 | Amonijak (NH4) NH4mg/l <0,05 . 0.50 P-V-2/B*
Sadrzaj metala | |
15 Gvozde wg/l 17116 | 200 1SO 11885:2007
16 Mangan pe/l | 3+0.1 [ 500 1SO 11885:2007

14.10.2024 09;10



INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLIE
CRNE GORE
& CENTAR ZA HIGIJENU 1 ZDRAVSTVENU EKOLOGIIU
81000 Podgorica, DZzona Dzeksona bb
tel./fax: 020/235 441, www.ijzcg.me

ATCG je potpisnik EA MLA sporazuma
IZVJIESTAJ O ISPITIVANJU Sifra uzorka:
LR

VH5062
Redni broj protokola 5062 SVeas
Veza Ugovor
Vlasnik uzorka JP VODOVOD I KANALIZACIJA NIKSIC NIKSIC

Naruéilac ispitivanja JP VODOVOD 1 KANALIZACIJA NIKSIC NIKSIC

Uvoznik/zastupnik

PODACI O MATERIJALU - UZORKU PODACI O UZORKOVANJU

Naziv uzorka Voda za pice hlorisana Datum 07.10.2024

Pakovanje ambalaZa po standardima Mjesto Voda iz ¢esme toalet-OS "Luka Simonovié"
Niksi¢

Ukupna kolicina Jedinica mjere Uzorkovao Obrad Popavié-Ovlaséena lica iz 1JZCG-Ugovor

Datum proizvodnje Rok upotrebe Metode uzorkovanja MEST EN ISO 19458:2013

MEST ISO 5667-5:2020
Plan uzorkovanja Q4.7.3.07 / 07.10.2024
REZULTATI TERENSKIH ISPITIVANJA

Red. Jedinica Nadena Maksimalno dopustena

broj = Parametri ispitivanja mijere vrijednost koncentracija Metoda
1 Slobodni hlor na terenu o mg/l 0.32 0.5 USEPA DPD method 8021
2 | Temperatura na terenu - voda za pice ' L& 16.4 25 SRPS H.Z1.106:1970
3 | Temperatura na terenu - vazduh ‘ %= 22 SRPS H.Z1.106:1970

4 Temperatura transporta uzorka 1%, 4 SRPS H.Z1.106:1970

VRSTA ANALIZE Fizitko - hemijska - Osnovna analiza (A) hlorisana
Mikrobioloska - Osnovna analiza (A) hlorisana
Datum prijema 07.10.2024 Datum izdavanja izvjestaja 17.10.2024

Struéno misljenje*: Na osnovu rezultata terenskih i laboratorijskih ispitivanja i struénog razmatranja, dostavljeni uzorak vode za pice je

ZDRAVSTVENO NEISPRAVAN u odnosu na zahtjeve ¢lana 5 i €lana 7 Zakona o obezbjedivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu (
“SL.list CG™ br 80/17 ). kao i zahtjeve: Pravilnika o parametrima, provjeri usagladenosti, metodama, nacinu, obimu analiza i sprovodenju monitoringa
zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku upotrebu ("SI, list CG", br. 64/18 i 101/21), zbog povecane mutnoce.

Za N;ié;ilqi k Odjeljerija za Zivotnu sredinu i

Za Sef Odsjeka 7a vode sa Laboratorijom
wdeaddisordevic, mrse. med.

za bulktriga Bordevié, mrse. med,
higijana
C - 1464
208329 Mr Zorica Dordevic, spec. Higijene

o C - 1464
/;.;;/2[}8329 Mr Zorica Dordevié, spec. Higijene

A d
‘-

Prilog

1. REZULTATT ISPITIVANIA Q4,7.2.04.03
2 REZULTATIISPITIVANIA Q4.7.2,01.02

TZIAVA

1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitanc uzorke, onakve kakvi su primljeni

2. Institut je odgovoran za sve podatke iskazane u izvjeitaju, osim za podatke dobijene od konsnika

3 lzvjedta) se ne smije umnoZavati izuzev u cjelosti, bez saglasnosti Instituta za javao zdravlje Cme Gore

4, Zabranjeno je isticanje imena »Institut za javno zdravlie Cme Gore« u tekstu deklaracije 1 u reklamne svihe, bez saglasnost Instituta

5. Kada laboratorija izdaje izjavu o usagladenosti, prmjenjuje s¢ pravilo odludivanja koje je opisano u Uputstvu o usaglafenost sa aspekia pravila odluéivanja Q3. CHE UP.02

*Van obima akreditacije
Omaka Q47802  Verzija 1.0 va2i od 19.09.2022.¢



INSTITUT ZA JAVNQO ZDRAVLJE CRNE GORE
- CENTAR ZA MEDICINSKU MIKROBIOLOGIJU
‘& Odjeljenje za sanitarnu mikrobiologiju
Labaratorija za ispitivanje voda

ATCG je potpisnik EA MLA sporazuma
Sifra uzorka:

REZULTATI ISPITIVANJA Q4.7.2.04.03 TR A
VH5062/05
Naziy uzorka | Voda za pice hlorisana S - |
Nacin pakovanja ambalaza po standardima o
Redni broj protokola 1-6529
~ Vrsta analize Osnovna analiza (A) hlorisana )
Datum prijema uzorka 07.10.2024 16:53
Datum pocetka analize 107102024
Datum zavretka analize 10.10.2024 . —
Metode uzorkovanja MEST EN ISO 19458:2013
~ Metode ispitivanja Montenegro standard ]

- Metoda definisanog supstrata - MPN tehnika
MIKROBIOLOSKA ISPITIVANJA

Red Jedinica Ref.

. Parametri ispitivanja mjere (ml) |vrijednost| Rezultat ispilivanja! Metoda ispitivanja
1 Escherichia coli ' 100ml 0 0 ' MEST EN ISO 9308-2:2016
2 Ukupni koliformi Co100ml 0 0  MEST EN ISO 9308-2:2016
3 Enterococcus spp. C100ml 0o 0 " Enterolert DW*
4 | Pseudomonas aeruginosa © 100 ml 0 ' 0 | Pseudolert*
5 Aecrobni mikroorganizmi ( 22°C) Iml 100 0 - MEST EN IS0 6222:2016
6  Aerobni mikroorganizmi ( 37°C) | fmt | 20 | 0 - MEST EN ISO 6222:2016

1ZJAVA O USAGLASENOSTI
Rezultati ispitivanih parametara su USAGLASENI sa uslovima Priloga 1, Pravilnika o parametrima, provjeri
usaglasenosti, metodama, nacinu, obimu analiza i sprovodenju monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku
upotrebu (Sluzbeni list Crne Gore, br. 64/2018 i br. 101/2021).

ANALIZU 1ZVR810+ NACELNIK ODJELIENJA
Ljubi i¢, dr med. Ljubicar . dr med.
"':k:m azitoingijem 'n:kfélﬂidg 58 pa/poioiogiom
. W C 143

i -

210471 dr Ljubica Terié¢ 210471 dr Ljubica Terit

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. ‘
Izvijedtaj se ne smije umnozavati izuzev u cjelosti, bez saglasnosti Instituta za javno zdravlje Crne Gore.
* Van obima akreditacije. Verzija 1.0 vaZi od 19.09.2022 ¢

14.10.2024 09:10
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INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE
CENTAR ZA HIGIJENU I ZDRAVSTVENU EKOLOGIIU
Odjeljenje za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
Laberatorija za ispitivanje voda, vazduha, zemljista 1 radioaktivnosti

ATCG

Li11.12

ATCG je potpisnik EA MLA sporazuma

Sifra uzorka:

REZULTATI ISPITIVANJA Q4.7.2.01.02 LS AT
VH5062/05
- Naziv uzorka ~ Voda za pice hlorisana |
Vst aualize Osnovna analiza (A) hlorisana Lt e
Datum prijema uzorka 07.10.2024 15:12 - 1
" Datum pocetka analize 08.10.2024 TN
Datum zavrietka analize | 12.10.2024 12:06 B
Metode uzorkovanja MEST ISO 5667-5:2020
FIZICKA, FIZICKO-HEMIJSKA 1 HEMIJSKA ISPITIVANJA
Red. Jedinica Nadena  Maksimalno dopustena Metoda
| broj Parametri ispitivanja mjere vrijednost koncentracija
 Fizi¢ko-hemijski parametri _
1 Temperatura u laboratoriji °C 20.0 £1 25 P-IV-1
2 Boja | °Co-Pt skale <5 20 p-1V-5-B*
3 Miris ' / ' bez bez P-IV-2*
4 Ukus / bez - PIV-3*
5  Mutnoca NTU 3.90£0.5 1.0 1S07027-1:2016 Il
6  Elektrolititka provodljivost | uSfem 261 11 2500 EPA 120.1
7 Koncentracija vodonikovih jona . pH 7.67 +0.04 6.59.5 MEST ISO 10523:2013
Hemijski parametri _
8  Oksidabilnost mg/l 4.80 +0.8 50 P-1V-9a
9 Slobodni hlor (CI2) mg/l 0.20 +0.01 0.2-0.50 MEST EN ISO 7393-
2:2019
~ Anjoni i katjoni .
10 Hioridi (CI) mg/| 1.8 £0.1 250 MEST I1SO 10304-1:2012
11 Nitriti (NO2) mg/l <0.10 0.50 MEST ISO 10304-1:2012
12 Nitrati (NO3) mg/l 1.04 0.1 50.0 MEST ISO 10304-1:2012
13 Fluoridi (F) mg/| <0.020 1.5 MEST ISO 10304-1:2012
14 | Amonijak (NH4) NH4mg/l <0.05 0.50 P-V-2/B*
Sadrzaj metala _
15 | Gvozde g/l 172 16 200 1SO 11885:2007
16 Mangan g/l 2+0.1 507 1SO 11885:2007

14.10.2024 09:10



INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLIE =

CRNE GORE
= CENTAR ZA HIGIJENU I ZDRAVSTVENU EKOLOGIIJU
81000 Podgorica, Dzona DZeksona bb
tel./fax: 020/235 441, www.ijzcg.me

T 12025301

ATCG je potpisnik EA MLA sporazuma

IZVIESTAJ O ISPITIVANJU Sifia uzorka:
VGO oA

_ VH5061/05
Redni broj protokola 5061
Veza Ugovor
Vlasnik uzorka  JP VODOVOD | KANALIZACIJA NIKSIC NIKSIC
Naruéilac ispitivanja JP VODOVOD | KANALIZACIJA NIKSIC NIKSIC

Uvoznik/zastupnik

PODACI O MATERIJALU - UZORKU PODACI O UZORKOVANJU

Naziv uzorka Voda za piée hlorisana Datum 07.10.2024

Pakovanje ambalaZa po standardima Mijesto Voda iz ¢esme toalet-OS "Braca Labudovic"
Niksic¢

Ukupna koli¢ina Jedinica mjere Uzorkovao Obrad Popovi¢-Ovlaséena lica iz [JZCG-Ugovor

Datum proizvodnje Rok upotrebe Metode uzorkovanja MEST EN 1SO 19458:2013
MEST IS0 5667-5:2020

Plan uzorkovanja Q4.7.3.07 / 07.10.2024
REZULTATI TERENSKIH ISPITIVANJA

Red. Jedinica Nadena ' Maksimalno dopustena
broj  Parametri ispitivanja mjere vrijednost koncentracija Metoda
1 Slobodni hlor na terenu ' mg/l ' 0.34 0.5 USEPA DPD method 8021
2 Temperatura na terenu - voda za pice (o ' 16 25 SRPS H.Z1.106:1970
3 Temperatura na terenu - vazduh e ' 24 SRPS H.Z1.106:1970
4 Temperatura transporta uzorka . ' 4 ' SRPS H.Z1.106:1970

VRSTA ANALIZE Fizi¢ko - hemijska - Osnovna analiza (A) hlorisana
MikrobioloSka - Osnovna analiza (A) hlorisana

Datum prijema 07.10.2024 Datum izdavanja izvjeStaja 17.10.2024

Struéno misljenje*: Na osnovu rezultata terenskih i laboratorijskih ispitivanja i struénog razmatranja, dostavljeni uzorak vode za pice je
ZDRAVSTVENO NEISPRAVAN u odnosu na zahtjeve ¢lana 5 i ¢lana 7 Zakona o obezbjedivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu (
“S].list CG” br 80/17 ). kao i zahtjeve: Pravilnika o parametrima, provjeri usaglasenosti. metodama. nacinu, obimu analiza i sprovodenju monitoringa
zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku upotrebu ("SI list CG", br. 64/18 i 101/21), zbog povecane mutnoce.

Za Natelnik Odjeljenja za Zivotnu sredinu i
2 iBordevic, mrsc. med.

migijena

Za Sef Odsjeka za vodasaLaboratorijom
za bukgprica Dordevic, mrsc. med.

h

:.l'.l‘ill}:)/-";,/

G - 1464

wd

C - 1454 - : g ) o
208329 Mr Zorica Dordevic, spec. Higijene '\_"L/\ et /_’5' 208329 Mr Zorica Dordevic, spec. Higijene
Prilog. \x"»}—.\v-—--/; ./
1. REZULTATI ISPITIVANIA Q4.72.04.03 \x:_ﬁ Rt~

2, REZULTATI ISPITIVANIA Q4.7.2.01.02

IZJAVA

1 Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitane uzorke, onakve kakvi su primljeni

2. Institut je odgovoran za sve podatke iskazane u izvjedtaju, osim za podatke dobij od } b

3 lzvjeitaj se ne smije wmnoZavati izuzey u gjelosti, bez saglasnosti Instituta za javeo zdravlje Cme Gore

4. Zabranjeno je isticanje imena winstitut za javno zdravlje Crne Goree u teksiu deklaracije 1 u reklamne svrhe, bez saglasnosti Instituta

5 Kada laboratorija izdaje izjavu o usaghadenosti, primjenjuje se pravilo odludivanja keje je opisano u Uputstvu o usagladenosti sa aspekta pravila odlu¢ivanja Q3. CHE1LTP.02

*Van obima akreditacije
Oznaka: Q4.7.802  Verzija 1.0 vaZi od 19.09.2022.g



INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE CRNE GORE
s CENTAR ZA MEDICINSKU MIKROBIOLOGIJU
g Odjelienje za sanitarnu mikrobiologiju
! Laboratorija za ispitivanje voda

ATCG je potpisnik EA MLA sporazuma
Sifra uzorka:
REZULTATI ISPITIVANJA Q4.7.2.04.03 AT
VH5061/05

Naziv uzorka

Nal Voda za pi¢e hlorisana
Nacin pakovanja

ambalaza po standardima

Redni broj protokola 1-6528
Vrsta analize Osnovna analiza (A) hlorisana -
Datum prijema uzorka 107.10.2024 16:52 S
Datum poéetka analize 07.10.2024 o - o B
Datum zavr$etka analize 10.10.2024
Metode uzorkovanja | MEST EN 1SO 19458:2013 B
~ Metode ispitivanja | Montenegro standard S - _ R

Metoda definisanog supstrata - MPN tehnika
MIKROBIOLOSKA ISPITIVANJA

Red Jedinica Ref.

. Parametri ispitivanja mjere (ml) vrijednost| Rezultat ispitivanja Metoda ispitivanja
1 Escherichiacoli 100 ml 0 0 MEST EN ISO 9308-2:2016
2 Ukupni koliformi om0 0 ~ MEST EN ISO 9308-2:2016
3 Enterococcus spp. ©100ml 0 0 * Enterolert DW*
4  Pseudomonas aeruginosa C100ml 0o 0 ~ Pseudolert*
5 Aerobni mikroorganizmi ( 22°C) Ciml 100 0  MEST EN ISO 6222:2016
6  Aerobni mikroorganizmi ( 37°C) | tml | 20 0 - MEST EN ISO 6222:2016

IZJAVA O USAGLASENOSTI
Rezultati ispitivanih parametara su USAGLASENI sa uslovima Priloga 1, Pravilnika o parametrima. provjeri
usaglasenosti, metodama, nacinu, obimu analiza i sprovodenju monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku
upotrebu (Sluzbeni list Crne Gore, br. 64/2018 i br. 101/2021).

ANALIZU 1ZVRS10
Lj i dr med.

-n.h'eﬁﬁdg_' sa puonsitoiogljem

' ¢ - 143
210471 dr Ljubica Teri¢

NACELNIK ODJELIENJA
i i, dr med.

aa priiogijom

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.
IzvjeStaj se ne smije umnoZavati izuzev u cjelosti, bez saglasnosti Instituta za javno zdravlje Crne Gore,
* Van obima akreditacije.  Verzija 1.0 vazi od 19.09.2022.¢

14.10.2024 09:10



INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLIE
CENTAR ZA HIGIJENU 1 ZDRAVSTVENU EKOLOGIIU
Odjeljenje za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
Laboratorija za ispitivanje voda, vazduha, zemlijista i radioaktivnosti

. F

| ATCG je potpisnik EA MLA sp

Sifra uzorka:
REZULTATI ISPITIVANJA Q4.7.2.01.02 T
VHS5061/05
- Naziv uzorka  Voda za pice hlorisana |
Vi nin 106 Osnovna analiza (A) hlorisana
Datum prijema uzorka 07.102024 15:12 L D mlogel et o ]
' Datum pocetka analize |' 08.10.2024 s 0
Datum zavrietka analize | 12.10.2024 12:05 N
Metode uzorkovanja MEST ISO 5667-5:2020 a »
_ FIZICKA, FIZICKO-HEMIJSKA 1 HEMIJSKA ISPITIVANJA |
Red. Jedinica Nadena Maksimalno dopustena Metoda
broj Parametri ispitivanja mjere vrijednost koncentracija
Fizicko-hemijski parametri _ . _ _
1 Temperatura u laboratoriji % 20.0 +1 25 P-IV-1
2 Boja " °Co-Pt skale <5 ' 20 P-IV-5-B*
3 Miris ' / ' bez ' bez P-IV-2*
4 Ukus ' / ' bez ' - P-V-3*
5 Mutnoca ' = NTU 3.85 +0.54 1.07 1S07027-1:2016
6  Elektroliticka provodljivost " uSkem | 26311 | 2500 EPA 120.1
7 Koncentracija vodonikovih jona ' pH 7.65 £0.04 : 6.5-9.5 MEST I1SO 10523:2013
Hemijski parametri _ _ |
8  Oksidabilnost mg/l 4.80+0.8 5.0 P-IV-9a
9 Slobodni hlor (C12) g/ 0.20£0.01 0.2-050 MEST EN ISO 7393-
12:2019
“Anjoni i katjoni | | | | o
10 Hloridi (Cl) mg/l 3.10.2 250 MEST ISO 10304-1:2012
11 Nitriti (NO2)  mgd | <010 0.50, MEST ISO 10304-1:2012
12 Nitrati (NO3) C omgd | 1242012 50.0 MEST ISO 10304-1:2012
13 Fluoridi (F) C omgl | 024002 1.5 MEST ISO 10304-1:2012
14  Amonijak (NH4) NH4mg/1 <0.05 . 0.50/ P-V-2/B*
‘Sadrzaj metala . ] | [
15 Gvozde g/l 17216 200 1SO 11885:2007
16 Mangan ' - ne/l 240.1 507 1SO 11885:2007

14.10.2024 09:10



INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLIE
CRNE GORE
_*: CENTAR ZA HIGIJENU I ZDRAVSTVENU EKOLOGIIU

81000 Podgorica, DZona DZeksona bb
tel/fax: 020/235 441, www.ijzcg.me

ATCG je potpisnik EA MLA sporazuma
IZVJESTAJ O ISPITIVANJU (Siffa uzorka:
LT
5 5
Redni broj protokola 5059 ARSI
Veza Ugovor

Vlasnik uzorka JP VODOVOD 1 KANALIZACIJA NIKSIC NIKSIC
Naruéilac ispitivanja JP VODOVOD I KANALIZACIA NIKSIC NIKSIC

Uvoznik/zastupnik

PODACI O MATERIJALU - UZORKU PODACI O UZORKOVANJU

Naziv uzorka Voda za piée hlorisana Datum 07.10.2024

Pakovanje ambalaZa po standardima Mjesto Voda iz ¢esme toalet-08 "lvan Vusovi¢" Vidrovan
Niksié

Ukupna koli¢ina Jedinica mjere Uzorkovao Obrad Popovié-Ovlaséena lica iz 1JZCG-Ugovor

Datum proizvodnje Rok upotrebe Metode uzorkovanja MEST EN ISO 19458:2013

MEST ISO 5667-5:2020
Plan uzorkovanja Q4.7.3.07/ 07.10.2024
REZULTATI TERENSKIH ISPITIVANJA

Red. Jedinica Nadena Maksimalno dopustena
broj | Parametri ispitivanja mjere vrijednost koncentracija Metoda
1 Slobodni hlor na terenu mg/l 0.38 0.5 USEPA DPD method 8021
2 Temperatura na terenu - voda za pice °C ' 15 25 SRPS H.Z1.106:1970
3 Temperatura na terenu - vazduh °C ' 22 SRPS H.Z1.106:1970
4  Temperatura transporta uzorka 3. ' 4 ' SRPS H.Z1.106:1970

VRSTA ANALIZE Fizi¢ko - hemijska - Osnovna analiza (A) hlorisana
Mikrobioloi§ka - Osnovna analiza (A) hlorisana _
Datum prijema 07.10.2024 Datum izdavanja izvjestaja 17.10.2024

Strucno misljenje*: Na osnovu rezultata terenskih i laboratorijskih ispitivanja i struénog razmatranja, dostavljeni uzorak vode za pice je
ZDRAVSTVENO NEISPRAVAN u odnosu na zahtjeve ¢lana § i €lana 7 Zakona o obezbjedivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu (
“Sl.list CG™ br 80/17 ). kao i zahtjeve: Pravilnika o parametrima, provjeri usagladenosti, metodama, nacinu, obimu analiza i sprovoedenju monitoringa
zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku upotrebu ("Sl. list CG", br. 64/18 i 101/21), zbog povecane mutnoce.

Za Né@c{nik;%u},ﬁmja za zivotnu sredinu i

pdepdigordevic, mrse, med.

ikgijenae

Za Sef Odsjeka za yode se Laboratorijom
za bulg@brica Dordevi¢, mrse. med,
nigijans
C-1464 > R 7 C - 1464
208329 Mr Zorica Dordevié, spec. Higijene SRS /; 208329 Mr Zorica Dordevic. spec. Higijene
Pnlog I\-\_' \\N,,,_..,/- '/
1. REZULTATI ISPITIVANIA Q4 7.2.04.03 OB OR~
2 REZULTATIISPITIVANJA Q4.7.2.01.02 =

TZJAVA

1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitane uzorke, onakve kakvi su primljeni

2 Institut je adgovoran za sve podatke iskazane u izvjestaju, osim za podatke dobijene od korisnika

3 Izvjedtaj se ne smije umnoZavati izuzev u cjelost, bez saglasnosti Instituta zit javno zdravlje Cme Gore

4. Zabranjeno je isticanje imena »Institut za javno zdravije Cme Gores u tekstu deklaracije i u reklamne svrhe, bez saglasnost [nsututa )

5. Kada laboratorija izdaje izjavu o usaglasenosti, primjenjuje se pravilo odludivanja koje je opisano u Uputstvu o usagladenost sa aspekta pravila odlu¢ivanja Q3 CHE. UP.02

*Van obima akreditacije
Onaka. Q4.7.8.02  Verzijo 1.0 vadi od 19.09.2022.g



Naziv uzorka

" Nadin pakovanja

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE CRNE GORE
CENTAR ZA MEDICINSKU MIKROBIOLOGIJU
Odjeljenje za sanitarnu mikrobiologiju

Laboratorija za ispitivanje voda

ATCG
Li11.12
ATCG je potpisnik EA MLA sporazuma

¥
Sifra uzorka:

VH5059/05

REZULTATI ISPITIVANJA Q4.7.2.04.03

._ Ya_da za pice hlorisana
ambalaza po standardima

Redni broj protokola 1-6527
 Vrsta analize “Osnovna analiza (A) hlorisana T ————
Datum prijema uzorka 07.10.2024 16:52
Datum pocetka analize 107.102024 - h
Datum zavrsetka analize 10.10.2024 =

i Metode uz_orkovanja
Metode ispitivanja

[ MEST EN SO 19458:2013

Montenegro standard

Metoda definisanog supstrata - MPN tehnika
MIKROBIOLOSKA ISPITIVANJA

Red Jedinica Ref.
Parametri ispitivanja mjere (ml) vrijednost| Rezultat ispitivanja Metoda ispitivanja

1 Escherichia coli ' 100 ml 0 0 | MEST EN ISO 9308-2:2016

2 Ukupni koliformi 100 ml 0 0 ' MEST EN ISO 9308-2:2016

3 Enterococcus spp. 100 ml 0 0 " Enterolert DW*

4  Pseudomonas aeruginosa 100 ml 0 0 Pseudolert*

5 Aerobni mikroorganizmi ( 22°C) 1 ml 100 0 | MEST EN I1SO 6222:2016

6  Aerobni mikroorganizmi ( 37°C) 1 ml 20 0 MEST EN ISO 6222:2016

1ZJAVA O USAGLASENOSTI
Rezultati ispitivanih parametara su USAGLASENI sa uslovima Priloga 1, Pravilnika o parametrima, provjeri
usaglasenosti, metodama, nacinu, obimu analiza i sprovodenju monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku
upotrebu (Sluzbeni list Crne Gore, br. 64/2018 i br. 101/2021).

ANALIZU 1ZVRS10+

Lj ¥ dr med.
mikeoRbigge sa purn srologijem

J f’ 1432

210471 dr Ljubica Terié¢

NACELNIK ODRJERLIENJA
i ¥ dr med.

wra raolagiom

kol

Napomena: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. .
Izvjedtaj se ne smije umnoZavati izuzev u cjelosti, bez saglasnosti Instituta za javno zdravlje Crne Gore,
* Van obima akreditacije. Verzija 1 0 vazi od 19.09.2022.g

14.10.2024 09:09
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INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE
CENTAR ZA HIGIUJENU I ZDRAVSTVENU EKOLOGIIU
Odjeljenje za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju
Laboratorija za ispitivanje voda, vazduha, zemljista i radioaktivnosti

ATCG je potpisnik EA MLA sporazuma

Sifra uzorka:
REZULTATI ISPITIVANJA Q4.7.2.01.02 AR
VH5059/05
' Naziv uzorka ' Voda za piée hlorisana ‘
| Vrstaanalize _Osnovna analiza (A) hlorisana
Datum prijema uzorka 1 07.10.2024 15:12
" Datum pocetka analize 08.10.2024
Datum zavrsetka analize | 12.10.2024 12:05 :
' Metode uzorkovanja ' MEST ISO 5667-5:2020 ]
FIZICKA, FIZICKO-HEMIJSKA 1 HEMLJSKA ISPITIVANJA
Red. Jedinica Nadena Maksimalno dopustena Metoda
broj Parametri ispitivanja mijere vrijednost koncentracija
‘ Fizicko-hemijski parametri | _ | _
1 Temperatura u laboratoriji o 20.0 1 25 P-1V-1
2 Boja '~ °Co-Pt skale <5 ' 20| p-1V-5-B*
3 Miris ' / ' bez [ bez P-IV-2*
4 Ukus / ' bez ' -l P-IV-3*
5 Mutnoéa NTU 3.69 £0.51 107 1S07027-1:2016
6 Elektrolititka provodljivost " uSfem | 26311 | 2500 EPA 120.1
7 Koncentracija vodonikovih jona ' pH  7.62:0.04 ' 659.5 MEST ISO 10523:2013
Hemijski parametri | _ _
8  Oksidabilnost mg/l 4,80 +0.8 5.0 P-1V-9a
9  Slobodni hlor (CI2) mg/l 0.100.006 0.2-0.50, MEST EN ISO 7393-
22019
Anjoni i katjoni L . . e
10 Hioridi (Cl) mg/l 1.8 £0.1 250 MEST ISO 10304-1:2012
11 Nitriti (NO2) mgl | <010 0.50, MEST ISO 10304-1:2012
12 Nitrati (NO3) mg/l | 1.04:0.1 5000 MEST ISO 10304-1:2012
13 Fluoridi (F) mgl | <0.020 1.5| MEST ISO 10304-1:2012
14 Amonijak (NH4) NHdmg/l <005 0.50] p-v-2/B*
‘Sadrzaj metala | Il
15 Gvoxde ug/l 179 +17 200 1SO 11885:2007
16 Mangan ug/! 3400 501 1SO 11885:2007

14.10.2024 09:10



